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Nota de Aplicação: Determinando a Compatibilidade de Otimizadores  
Potência e Módulos FV com base no Isc STC 

 

 
 

A partir de maio de 2020, a compatibilidade entre otimizadores de potência e módulos FV é determinada com base no valor Isc STC, 
ao invés do coeficiente de temperatura Isc do módulo. 
Isto garante que uma maior variedade de otimizadores de potência seja compatível com vários módulos FV. 
No exemplo abaixo, o valor Isc Max Achieved do módulo FV é 11,18 A (calculado com base no coeficiente de temperatura Isc de 
0.057%). Isto impede o uso dos otimizadores de potência P370, que têm o Isc máximo de 11, com este módulo FV em particular. 
Entretanto, quando o critério de compatibilidade é alterado para Isc STC (10,93 A), o uso dos otimizadores de potência P370 torna-se 
possível. 
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