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Sorumluluk Reddi 
Önemli Uyarı 
Telif Hakkı © SolarEdge Inc. Tüm hakları saklıdır. 
Bu belgenin hiçbir bölümü SolarEdge Inc. şirketinin önceden yazılı izni 
olmaksızın çoğaltılamaz, bir erişim sisteminde saklanamaz veya elektronik, 
mekanik, fotografik, manyetik veya başka herhangi bir şekilde veya herhangi bir 
yolla iletilemez. 
Bu belgede sunulan materyalin doğru ve güvenilir olduğuna inanılmaktadır. Ancak, 
SolarEdge bu materyalin kullanımı ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. SolarEdge, 
herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın materyalde değişiklik yapma hakkını 
saklı tutar. En güncel sürüm için SolarEdge web sitesine (www.solaredge.com) 
başvurabilirsiniz. 
Tüm şirket ve marka ürünleri ve hizmet adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları 
veya tescilli ticari markalarıdır. 
Patent işaretleme bildirimi: bkz. http://www.solaredge.com/patent 
SolarEdge'in genel teslimat hüküm ve koşulları geçerli olacaktır. 
Bu belgelerin içeriği sürekli olarak gözden geçirilir ve gerektiğinde değiştirilir. Ancak, 
tutarsızlıklar göz ardı edilemez. Bu belgelerin eksiksizliği konusunda hiçbir garanti 
verilmemektedir. 
Bu belgede yer alan görseller yalnızca açıklama amaçlıdır ve ürün modellerine göre 
değişiklik gösterebilir. 
Bu kılavuz SolarEdge Home Batarya 48V'un kurulumunu açıklamaktadır. Ürünü kurmaya 
çalışmadan önce bu kılavuzu okuyun ve kurulum süreci boyunca talimatları izleyin. Bu 
kılavuzda açıklanan gereksinimler, öneriler veya güvenlik prosedürlerinden herhangi biri 
hakkında emin değilseniz, tavsiye ve açıklama için derhal SolarEdge Destek Ekibi ile 
iletişime geçin. Bu kılavuzda yer alan bilgiler yayınlandığı tarihte doğrudur. Ancak, ürün 
özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ayrıca, bu kılavuzdaki resimler, 
sistem yapılandırma kavramlarını ve kurulum talimatlarını açıklamaya yardımcı olmak 
içindir. Resimde gösterilen öğeler, kurulum yerindeki gerçek öğelerden farklı olabilir. 

http://www.solaredge.com/
http://www.solaredge.com/patent
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Revizyon Geçmişi 

Versiyon 1.0 (Haziran 2022) 
Bu kılavuzun ilk versiyonu 

 
Versiyon 1.1 (Ocak 2023) 

Çeşitli güncellemeler 
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4 Kullanım Ve Güvenlı̇k Talı̇matları 

 

Kullanım Ve Güvenlik Talimatları 
SolarEdge Home Batarya 48V'yi (Batarya veya Batarya Paketi olarak anılacaktır) 
kurmadan veya çalıştırmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Bunun yapılmaması 
veya bu belgedeki talimat veya uyarılardan herhangi birine uyulmaması elektrik 
çarpması, ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir ya da aküye ve diğer eşyalara 
zarar verebilir. 
Bu talimatlara uyulmaması garantinizi geçersiz kılabilir! 
Bu belgeyi atmayın! Kurulumdan sonra, ileride başvurmak üzere bataryanın yanında 
saklayın! 

Kurulum 
 

 

 

UYARI! 
Bataryayı ulusal ve yerel yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak ve yerel 
bina yönetmeliklerine ve standartlarına uygun yerlerde kurun. 

 

 

UYARI! 
Batarya kurulumu yalnızca düşük gerilimli elektrik işlerini yürütme konusunda 
eğitim almış kalifiye elektrikçiler tarafından gerçekleştirilmelidir. 

 

 

UYARI! 
Batarya modülü ağırdır. Ağır ekipmanların montajı sırasında malzeme taşıma 
ve ağır kaldırma ile ilgili yerel yönetmeliklere uyun. 

 

 
UYARI! 
Bataryayı, yatak odaları da dahil olmak üzere yaşanabilir alanlara monte 
etmeyin. 

 

 

UYARI! 
Montaj yüzeyinin batarya modülünün ve montaj aparatının toplam 
ağırlığını taşıyabileceğinden emin olun. 

 

 

UYARI! 
Düşürülmüş, ezilmiş veya fiziksel hasar belirtileri varsa bataryayı 
kurmayın. 

 UYARI! 

 
Batarya bir konut ortamına kurulduğunda, yangın algılama ve koruma 
ekipmanı yerel bina ve yangın yönetmeliklerine uygun olarak kurulmalıdır. 

 

 

UYARI! 
Bataryayı ısıtma ekipmanlarının, ateşleme kaynaklarının veya açık alevlerin 
yakınına kurmayın. 

 

 

UYARI! 
Bataryayı yalnızca yanmaz yüzeylere ve yanmaz tavanların, 
çıkıntıların veya saçakların altına kurun. 
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UYARI!  
Bataryayı gaz sayaçlarının, vanaların, regülatörlerin, hatların veya gaz 
cihazlarının yakınına kurmayın. Yerel yasalara uyun. Bununla birlikte, 2 m veya 
daha fazla boşluk şiddetle tavsiye edilir. Arızalı bir batarya yanıcı gazları 
tutuşturarak maddi hasara, ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. 

 

 
UYARI!  
Bataryayı doğrudan güneş ışığı alan bir yere takmaktan kaçının. 

 

 
UYARI!  
Bataryayı su baskınından korunan bir yere monte edin. 

 

 

UYARI!  
Bataryayı yağmur olukları, fıskiyeler veya musluklar dahil olmak üzere su 
kaynaklarının yakınına kurmayın. 

 

 

UYARI!  
Bataryayı bir garaja veya araçların yakınına kurarken, sürüş yolundan uzak 
tutun. Mümkünse, bataryayı bir yan duvara ve/veya araç tamponlarından 
yükseğe monte edin. 

 

 

UYARI!  
Kablo bağlantılarına başlamadan önce bataryanın kapalı olduğundan emin olun. 
Ayrıca, GES sistemindeki tüm eviricilerin DC güvenlik anahtarının kapalı 
olduğundan emin olun.  

 

Çalışma 
 

 

 

UYARI!  
Batarya, potansiyel olarak tehlikeli olan ve hasar görmesi, kusurlu olması veya 
yanlış kullanılması halinde ciddi yangın tehlikesi, yaralanma ve/veya maddi 
hasar oluşturabilecek şarj edilebilir lityum iyon hücreler içerir. 

 

 

UYARI!  
Lityum-iyon piller ve lityum-iyon içeren ürünler sizi antimon trioksit, kobalt 
lityum nikel oksit ve nikel gibi kimyasallara maruz bırakabilir. 

 

 

UYARI!  
Bataryadan elektrolit sızıntısı olması durumunda, elektrolitle temastan 
kaçının ve SolarEdge Home Batarya 48V Acil Durum Müdahale 
Kılavuzu'ndaki talimatları izleyin. 

 

 
UYARI!  
Bataryayı yalnızca bu belgede belirtildiği şekilde kullanın. 

 

 

UYARI!  
Arızalıysa, çatlak, kırık veya başka bir şekilde hasar görmüşse ya da 
çalışmıyorsa bataryayı kullanmayın. Batarya ve bileşenleri kullanıcı tarafından 
servise uygun değildir. 
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6 Çalışma 
 
 

 

 

UYARI! 
Bataryayı açmaya, sökmeye, onarmaya, kurcalamaya veya değiştirmeye 
çalışmayın. Batarya hücreleri değiştirilemez. 

 

 

UYARI! 
Bataryayı 50°C'nin üzerindeki veya -10°C'nin altındaki ortam sıcaklıklarında 
çalıştırmayın. 

 

 
UYARI! 
Bataryayı veya bileşenlerini doğrudan aleve maruz bırakmayın. 

 UYARI! 

 
Yanıcı sıvıları veya gazları batarya ile aynı odada saklamayın. Batarya dış 
mekana monte edildiğinde, yanıcı sıvıları veya gazları bataryadan en az 15 m 
uzakta tutun. 

 

 
UYARI! 
Bataryanın 2 metreden yakınına yanıcı maddeler koymayın. 

 UYARI! 

 
Batarya alev alırsa veya bataryanın yakınında yangın çıkarsa, derhal itfaiyeyi 
arayın ve SolarEdge Home Batarya 48V Acil Durum Müdahale 
Kılavuzu'ndaki talimatları izleyin. 

 

 

UYARI! 
Batarya söndürüldükten sonra yeniden tutuşmaya meyillidir. Dikkatli olun ve 
acil durum müdahale talimatlarına uyun. . 

 

 
UYARI! 
Bataryayı veya bileşenlerini suya veya diğer sıvılara daldırmayın. 

 

 

UYARI! 
Bataryanın belirtilen aralığın dışındaki sıcaklıklarda çalıştırılması bataryanın 
zarar görmesine neden olabilir. 

 

 

UYARI! 
Bataryayı temizlemek için solvent kullanmayın veya bataryayı yanıcı veya sert 
kimyasallara veya buharlara maruz bırakmayın. 

 UYARI! 
 

 
Orijinal olmayan SolarEdge parçalarının veya aksesuarlarının ya da doğrudan 
SolarEdge'den veya SolarEdge onaylı bir taraftan satın alınmayan parçaların 
veya aksesuarların kullanımı dahil olmak üzere, bu kılavuzda belirtilenler 
dışında sıvı, parça veya aksesuar kullanmayın. 

 UYARI! 

 
Kurulumdan sonra, bataryayı bir (1) aydan daha uzun süre depolama 
koşullarına koymayın veya bataryaya giden güç beslemesinin bir (1) aydan 
daha uzun süre kesilmesine izin vermeyin. 
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UYARI!  
Dış kaplama veya muhafaza gibi dahili veya harici bileşenler de dahil 
olmak üzere bataryanın herhangi bir parçasını boyamayın. 

 

 
UYARI!  
Bataryanın etrafında kar birikmediğinden emin olun. 

 

 

UYARI!  
Çalışmayan bir batarya dikkatle taşınmalıdır. Bataryanın şarj durumu ve 
havalandırma riski bilinmiyor olabilir. Yardım için SolarEdge ile iletişime geçin. 

 

 

UYARI!  
Hasarlı veya çalışmayan bir bataryayı çıkarmaya veya taşımaya çalışmayın. 
Destek için SolarEdge veya SolarEdge sertifikalı kurulumcunuzla iletişime geçin. 

 

 

UYARI!  
Bu ürünü genel evsel atıklarla birlikte atmayın. Uygun imha talimatları için yerel 
yönetmeliklere başvurun.  
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8 Kurulum Araçları 

 

Kurulum Araçları 
Kuruluma başlamadan önce aşağıdaki aletlere sahip olduğunuzdan emin olun: 

Sıkma aleti 

Tork anahtarı 

Delme makinesi 

Tesviye 

Yıldız tornavida  

Düz uçlu tornavida 

Kablo kesici 

Duvar tapaları ve vidalar  

Çekiç 

Şarj kablosu gereksinimleri 
İletken kesiti - 35mm2  

Dış çap 14-21mm  

Maksimum kablo uzunluğu 5m 
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Paketin İçinde Ne Var 
Batarya modülü 

Montaj aparatı 2x 

M5 vida 

Batarya aksesuarları 
 

SOLAREDGE HOME BATARYA - AKSESUARLAR (AYRICA SATIN ALINIR) 
AÇIKLAMA PN 

Aksesuar SolarEdge Home Batarya 48V, mekanik üst kapak 
(kule başına 1 adet gereklidir) 

IAC-RBAT-5KMTOP-01 

Aksesuar SolarEdge Home Batarya 48V - SolarEdge Home 
Hub Evirici - Üç Fazlı (PN SE*K-RWS48) 

IAC-RBAT-5KCINV-01 

Aksesuar SolarEdge Home Batarya 48V kablo seti SolarEdge 
Home Batarya 48V - SolarEdge StorEdge Evirici -Üç Faz (PN 
SE*K-RWS48) 

 
IAC-RBAT-5KCINV-02 

Aksesuar SolarEdge Home Batarya 48V, batarya 
modülünden batarya modülüne kablo seti 

IAC-RBAT-5KCBAT-01 

Aksesuar SolarEdge Home Batarya 48V, kuleden kuleye 
kablo seti 

IAC-RBAT-5KCTOW-01 

Zemin standı desteği SolarEdge Home Batarya 48V (isteğe 
bağlı) 

IAC-RBAT-5KFSTD-01 

Aksesuar 10 * Batarya - Evirici bağlantısı için yedek 
konektör kiti, SolarEdge Home Batarya 48V 

IAC-RBAT-5KCNCT-01 

Aksesuar 10 * Kule - Kule bağlantısı için yedek 
konektör kiti, SolarEdge Home Batarya 48V 

IAC-RBAT-5KCNCT-02 
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10 Kurulum Yerinin Seçilmesi ve Hazırlanması 

 

Kurulum Yerinin Seçilmesi ve Hazırlanması  
Bir kurulum yeri seçerken aşağıdaki gerekliliklere uyduğunuzdan emin olun. 

Konfigürasyonlar 
 

Batarya modülü terimi tek bir bataryayı ifade eder. Batarya Kulesi veya Kule terimi, 
birbiri üzerine istiflenmiş ve paralel olarak bağlanmış bir dizi modülü ifade eder. 
Batarya paketi veya Batarya terimi, bir veya iki kulede birbirine ve aynı eviriciye bağlı 
tüm batarya modüllerini ifade eder. 
İki kuleye 5 adede kadar batarya modülü bağlayın (bir kulede maksimum 3). 
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Şekil 1: Batarya Paketi Konfigürasyonları 

Genel Yönergeler ve Gereklilikler 
Batarya açık veya kapalı bir yere monte edilebilir. 

Bataryanın birlikte verilen montaj aparatı kullanılarak bir duvara sabitlenmesi 
gerektiğinden, kurulum yeri bir duvara bitişik olmalıdır. 

İç mekana monte edildiğinde, batarya herhangi bir bina yapısı, oda 
mobilyası veya ekipman tarafından engellenmemelidir. 
Batarya doğrudan güneşe veya yağmura maruz bırakılmamalıdır. 

Batarya doğal konveksiyona sahip olduğundan, kurulum yeri temiz, kuru ve iyi 
havalandırılmış olmalıdır. 

Kurulum yeri, kurulum ve bakım için bataryaya kolay erişime izin vermelidir. 

Ön panel veya batarya modülü kapatılmamalıdır. 

 
Kısıtlı Konumlar 
Bataryayı aşağıdaki konumlardan herhangi birine takmayın: 

konut odaları 

duvar veya tavan nişleri 

giriş/çıkış alanları veya bir merdivenin/geçidin altı 

nem ve yoğuşmuş su seviyesi %90'ın üzerinde olan ortamlar ek güvenlik 

önlemlerinin gerekli olduğu deprem bölgeleri 
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12 Boşluk 

 
deniz seviyesinden 2.000 metreden daha yüksek rakımlardaki alanlar 

doğrudan güneş ışığına maruz kalan alanlar veya ortam sıcaklığının belirtilen 
maksimum sıcaklıkları aşabileceği alanlar 

yanıcı maddelerin veya gazların ya da patlayıcı ortamların yakınında 

 

Boşluk 
Aşağıdaki minimum boşluğa dikkat edin: 

Batarya modülünün her tarafından 20 cm 

Başka bir batarya modülünden veya su ısıtıcı ünitesi, gaz yakıtlı ısıtıcı, klima ünitesi 
veya diğer ekipmanlar gibi herhangi bir ısı kaynağından 30 cm 

Acil çıkışlardan 100 cm 

Kapılardan 30 cm 

Pencerelerden 25 cm  

Havalandırma deliklerinden 20 cm 

Diğer cihazlardan 20 cm uzakta 
 

 

 

UYARI!  
Evirici başına en fazla 5 batarya bağlayın. Batarya kulesi başına en fazla 3 batarya 
kullanın. 

 

 
NOT  
Batarya kulesi ile arasındaki mesafe 
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Aşağıdaki boyutlara dikkat 
edin: 

 
Şekil 2: Boşluk 

 

 Genişlik Yükseklik Derinlik 
Batarya modülü 540 mm 500 mm 240 mm 
Kule Kapağı 540 mm 120 mm 240 mm 
Zemin Standı 535 mm 50 mm 210 mm 

Konut Bariyeri 
Yangının yayılmasını önlemek için, bataryanın monte edildiği duvarın veya yapısal 
yüzeyin diğer tarafına yanmaz bir bariyer yerleştirin. Montaj yüzeyi yanmaz bir 
malzemeden yapılmamışsa, batarya ile duvar veya yapısal yüzey arasına yanmaz bir 
bariyer monte edilebilir. 
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14 Konut Bariyeri 

 
Batarya paketi bir duvara veya enerji depolama sistemini bir yerleşim alanından 
izole eden duvardan 300 mm mesafeye monte edilirse, diğer yapılara veya 
nesnelere olan mesafe artırılmalıdır. 
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Batarya Modüllerinin Kurulumu 
Batarya açıklaması 
Aşağıdaki şekil, bağlantıları tamamlanmış tek batarya modülünü göstermektedir. 

 
Şekil 3: Batarya açıklaması 

 

 
1 

CAN-bus (RJ45) 
evirici haberleşme 
bağlantısı 
 

 
5 

 
Devre kesici, 120A 

 
2 

 
Topraklama terminalleri 

 
6 

Batarya modülleri arasında bağlantı kurmak için 
RJ45 iletişim soketi. Evirici haberleşmesi için 
kullanılmamalıdır. 

 
3 

 
DC bat - konektörler 

 
7 

Aşağıdaki batarya modülünü bu batarya modülüne 
bağlamak için RS485 Haberleşme soketi (bir batarya 
kulesinde) 

4 DC bat + konektör   
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Kurulum prosedürü 
1. Bir zemin standı kurun. 

Zemin standı isteğe bağlıdır, ancak dayanıklı ve sağlam yalıtım için SolarEdge, akü 
modüllerinin SolarEdge'den ayrıca satın alınacak bir zemin standının üzerine 
kurulmasını önerir. Duvar tesviyesine bağlı olarak, birden fazla modül takarken göz 
önünde bulundurun. 
a. Zemin standını duvardan 3-5 cm mesafeye yerleştirin. 

 

 
Şekil 4: Zemin standı yerleşimi 

 
 

 
NOT  
Ok, batarya modülünün ön tarafını göstermelidir. 

b. Zemin standını düzleştirmek için, düz bir tornavida kullanarak 

vidayı çevirerek dört ayağın her birini ayarlayın. 
 

Şekil 5: Zemin standını dengeleme 

c. Zemin standı dengelendiğinde, ayağın yüksekliğini sabitlemek için somunu açık 
bir anahtarla sıkın ve ardından hafifçe vurun. 
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Şekil 6: Zemin standı—somunun sıkılması 
 

 

 

DİKKAT!  
Batarya modülünü yerine taşımadan önce, batarya modülünün hem 
devre kesici anahtarının hem de güç düğmesinin (yazılım anahtarı) 
kapalı olduğundan emin olun - bkz. 20. sayfadaki Tek Bir Batarya 
Modülünün Bağlanması. 

2. Batarya modülünü kutusundan çıkarın ve kurulum yerine taşıyın. Taşıma ve doğru 
konuma yerleştirme kolaylığı için bataryanın üst kısmında bulunan batarya kollarını 
kullanabilirsiniz. 

3. Üst tutamakları kullanarak batarya modülünü zemin standına yerleştirin. 
Bataryanın zemin standı üzerinde sağlam durduğundan ve sallanmadığından emin 
olun. 

 

 
Şekil 7: Üst tutamaklar 



18 Kurulum prosedürü 

Home Batarya 48V Kurulum Kılavuzu MAN-01-00954-
 

 

 

 
4. Bağlantı parçasını duvara yerleştirin, delme deliklerinin yerini işaretleyin, ardından 

bağlantı parçasını çıkarın ve duvarda delikler açın. 
 

 
Şekil 8: Duvar aparatı için deliklerin açılması 

 
 

 
NOT  
Bağlantı parçasını delmeyin. 

5. Birlikte verilen montaj parçasını iki M5 vida kullanarak batarya modülüne 
monte edin. Vidaları 2,5Nm torkla sıkın. 

 

 

 

NOT  
Daha iyi kablo yönlendirmesi için, montaj aparatı oval deliğini batarya 
modülü ile duvar arasında mevcut maksimum mesafeyi sağlayacak şekilde 
kullanın. 

 

 
 

Şekil 9: Duvara olan mesafenin ayarlanması 

6. Batarya modülünü vidalar ve dübellerle duvara sabitleyin. Yalnızca iki vida 
kullanırken, iki dış vidayı aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi çapraz olarak 
kullandığınızdan emin olun. 
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Şekil 10: Montaj aparatının bağlanması 

7. Batarya modüllerini bir kule konfigürasyonunda (üst üste) kurarken:  
Duvar askılarını sabitlemeden önce batarya modüllerinin hizalandığından emin 
olun (aşağıdaki şekle bakın). 

Tüm batarya modüllerini yukarıda açıklandığı gibi duvara sabitleyin. 

Bir kulede izin verilen maksimum batarya modülü sayısının üç olduğunu unutmayın. 

 
Şekil 11: Batarya modüllerinin bir kule konfigürasyonuna 

takılması 
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Tek Bir Batarya Modülünün Bağlanması 
Tek bir batarya modülü kuruyorsanız, eviriciye aşağıdaki şekilde bağlayın: 
1. Batarya modülünün DC anahtarının kapalı olduğundan emin olun. 
2. Kabloları kuleler ve evirici arasında bağlamadan önce aksesuar kitinin doğru 

uzunlukta olduğundan emin olun (aşağıya bakın). 
 

 

 

DİKKAT!  
Aşağıdaki kablo parametrelerine dikkat edin, kablolardan akan akım 
100A'yı aşabileceğinden dayanıklı kurulum için son derece önemlidir. 

 

PN Tip Kablo 
Uzunluğu 

   
DC 

 

 
 

Toprak 
 

 

Haberleşme 
 

 

IAC-RBAT-5KCINV-01 (Hub 
Eviriciye) 
 
IAC-RBAT-5KCINV-02 
(Dalga Eviriciye) 
 

Batarya 
Paketin
den 
Eviriciye 

 
57 

 
55 

 
57 

IAC-RBAT-5KCTOW-01 
Kuleden 
Kuleye 

260 170 170 

 
 
IAC-RBAT-5KCBAT-01 

Modüld
en 
Modüle 
(Aynı 
Kule) 

 
 
260 

 
 
260 

 
 
260 

Daha uzun bir kabloya ihtiyacınız varsa, aşağıdaki kitlerden birini kullanarak 
konektörleri kendiniz kıvırmanız gerekecektir: 
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IAC-RBAT-5KCNCT-01 

10 DC konektörü (kırmızı) - Batarya 
tarafı 
10 DC konektörü (siyah) - Batarya 
tarafı 
10 RJ45 konektörü - evirici tarafı 
10 su geçirmez RJ45 - konektörler 

 
IAC-RBAT-5KCNCT-02 

20 DC konektörü 
(kırmızı) 20 DC 
konektörü (siyah) 
20 su geçirmez RJ45 konektörü 

3. Üç vidayı sökün ve batarya modülü arayüzlerine net ve güvenli erişim sağlamak için 
batarya modülünün sol tarafındaki kontrol arayüzlerini örten sol yan kapağı 
kaydırın. 

Şekil 12: Sol taraftaki arayüzlere erişim 

4. Kuruluma devam etmeden önce bataryanın KAPALI olduğundan emin olun, 
ardından ön panel LED'lerinin KAPALI olduğundan emin olun. Batarya açıksa, önce 
devre kesiciyi, ardından yazılım anahtarını aşağıdaki gibi KAPALI konuma getirin: 
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a. Batarya modülü devre kesicisini kapatmak için, kapak vidasını çıkarın, kapağa 

tıklayarak açın, devre kesiciyi kapatın. 

 
Şekil 13: Devre kesicinin kapatılması 

b. Gösterge ışıkları sönene kadar güç düğmesine (yazılım anahtarı, aşağıdaki 
konum 4) 3-6 saniye boyunca basın. 

 

 
Şekil 14: Batarya LED göstergeleri 

 

1 Batarya Kapasitesi/ Alarm Tanımı 

2 Gösterge LED'i 

3 Çalışma Göstergesi 

4 Güç/Reset Düğmesi 
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5. Eviriciden gelen CAN-bus iletişim kablosunu (RJ45) "Evirici" işaretli üst batarya 

modülü konektörüne bağlayın. Evirici haberleşme portu ile diğer modüller arası 
haberleşme portlarını birbirinden ayırmak önemlidir. 

 

 

 
Şekil 15: Haberleşme kablosunun bağlanması 
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6. Batarya modülünü yerel düzenlemelere bağlı olarak evirici topraklamasına veya 

ana topraklamaya bağlamak için sol topraklama terminalini kullanın. 

Şekil 16: Topraklama terminalinin bağlanması 

 
7. Eviricinin kapalı olduğundan emin olun, ardından eviriciden gelen gücü bağlamak 

için üst DC konektör çiftini (BAT- ve BAT+) kullanın. Polariteye dikkat edin. Klik 
sesini duyana kadar konektörleri bu sokete takın. 

 

Şekil 17: Eviriciden gelen gücün bağlanması 

8. Aşağıdaki şekil, bağlantıları tamamlanmış tek batarya modülünü göstermektedir. 
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Şekil 18: Tek batarya modülü bağlantıları. 
 

 
1 

CAN-bus (RJ45) 
evirici haberleşme 
bağlantısı 
 

 
5 

 
Devre kesici, 120A 

 
2 

 
Topraklama terminalleri 

 
6 

Batarya modülleri arasında bağlantı kurmak için 
RJ45 iletişim soketi. Evirici haberleşmesi için 
KULLANILMAMALIDIR. 

 
3 

 
DC bat - konektörler 

 
7 

Aşağıdaki batarya modülünü bu batarya 
modülüne bağlamak için RS485 Haberleşme 
soketi (bir batarya kulesinde) 

4 DC bat + konektör   

9. Güç düğmesini (yazılım anahtarı) kullanarak batarya modüllerini açın, bkz. 29. 
sayfadaki Batarya Modülüne Güç Verme. Aşağıdaki şekilde gösterilen güç 
düğmesine (yazılım anahtarı) 3-6 saniye boyunca basın, LED'ler yanacaktır. Eğer bu 
yeni bir batarya ise (yani RMA değilse) sadece birinci yeşil LED veya birinci ve ikinci 
yeşil LED sürekli yanmalıdır. Başka hiçbir LED yanmamalıdır Eğer farklı bir LED sırası 
gözlemlerseniz, 
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LED sorun giderme bölümüne bakın veya Pil modülü SN ve LED sırası ile 
SolarEdge destek birimiyle iletişime geçin. Bu sorun çözülene kadar kuruluma 
devam etmeyin. 

Şekil 19: Batarya LED göstergeleri 
 

1 Batarya Kapasitesi/ Alarm Tanımı 

2 Gösterge LED'i 

3 Çalışma Göstergesi 

4 Güç/Reset Düğmesi 
 

 
 

 

DİKKAT!  
Batarya modülü devre kesicisini açmadan önce, eviriciye giden kabloların 
DC kablolarıyla birlikte eviriciye doğru polaritede bağlandığından emin 
olun. Bunu yapmamak, bataryanın veya eviricinin arızalanmasına neden 
olabilir. 

10. Batarya modülü devre kesicisini açın. 
11. Yan kapıyı kapatın ve tüm kabloları kapının üstünden geçirin. 
12. Devre kesiciyi açtıktan sonra, yan kapıyı üç vidayla sabitleyebileceksiniz. 
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Birden Fazla Batarya Modülünün Bağlanması 
 

 

 

DİKKAT!  
İlave modüller bağlamadan önce, tüm modüllerde devre kesici ve LED'lerin 
KAPALI olduğundan emin olun. 

Birden fazla batarya modülü takarken, bunları paralel bağlayın. 
 

 

 

DİKKAT!  
Yalnızca SolarEdge tarafından önerilen kabloları kullanın - Tek Bir Batarya 
Modülünün Bağlanması, sayfa 20 

Yapılandırmanıza uygun kablo kitini sipariş etmek için SolarEdge’le veya 
distribütörünüzle iletişime geçin. Kablo kitleri ve aksesuarlar için 9. sayfadaki Paket 
İçinde Neler Var bölümüne bakın. 
1. Batarya modüllerinin yan kapaklarını açın. 
2. Tüm batarya modüllerindeki güç düğmesini (yazılım anahtarı) kapatın. 
3. DC, haberleşme ve topraklama kablolarını aşağıda gösterildiği gibi batarya 

modülleri arasında bağlayın (örnek; gerçek yapılandırmanız farklı olabilir). 
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28 Birden Fazla Batarya Modülünün Bağlanması 
 
 
 

 

Şekil 20: Batarya modülleri arasında kabloların bağlanması 

4. İlk veya son batarya modülünün DC ve haberleşme kablosunu eviriciye bağlayın. 
Kurulum kolaylığı için SolarEdge, eviricinin en üst batarya modülüne bağlanmasını 
önerir. Bağlantı talimatları için evirici kurulum kılavuzuna bakın. 

 

 

 

NOT  
Üst üste birden fazla batarya modülünüz olduğunda, alt batarya modülünün 
üst konektörleri üst batarya modülünün alt konektörlerine bağlanacak 
şekilde bağlanırlar. 
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Batarya Modülüne Güç Verme 
1. Gösterge ışıkları yanana kadar güç düğmesine 3-6 saniye boyunca basın. 

 

Şekil 21: Batarya LED göstergeleri 
 

1 Batarya Kapasitesi/ Alarm Tanımı 

2 Gösterge LED'i 

3 Çalışma Göstergesi 

4 Güç/Reset Düğmesi 

2. DC anahtarını açın. 
 

 
Şekil 22: DC anahtarının açılması 

3. Yan kapıyı üç vida ile sabitleyin. 
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30   Üst Kapağın Montajı  

 
Üst Kapağın Montajı  
Bataryayı taktıktan ve tüm bağlantıları yaptıktan sonra, üst kapağı her kuledeki üst 
batarya modülüne takın. 
1. Üst kapağı kutusundan çıkarın 
2. Üst plaka vidalarını sökün 
3. Çerçeveyi kuledeki üst batarya modülünün üzerine yerleştirin, kitte verilen 3 

vidayla sabitleyin 
4. Üst plakayı 5 vida ile monte edin. 

 

 

Şekil 23: Üst Kapağın Montajı 
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Batarya Modülünün Eklenmesi veya Çıkarılması 
Modülü ekledikten sonra batarya paketini şarj etmek için yeterli güneş enerjisi 
olduğunda bataryayı kurmak daha iyidir. 
Batarya modülünün eklenmesi veya çıkarılmasından önce: 
1. Devre kesici ve her batarya modülündeki güç düğmesini (yazılım anahtarı) 

kapattığınızdan emin olun, bkz. 20. sayfadaki Tek Bir Batarya Modülünün 
Bağlanması. 

2. Eviriciyi KAPALI konuma getirdiğinizden emin olun. 
 

 

 

UYARI!  
Evirici AÇIK durumdayken bir Batarya Modülünün eklenmesi veya 
çıkarılması yaralanmaya, tehlikeli şoka ve bataryanın hasar görmesine 
neden olabilir. 

3. Batarya paketi SoC değerinin %25-75 arasında olduğundan emin olun (1-3 LED yeşil). 
4. Batarya Modüllerinin Kurulumu (sayfa 15) ve ardından Tek Bir Batarya Modülünün 

Bağlanması (sayfa 20) prosedürünü izleyin. 
5. Batarya modülünü açın, bkz. Batarya Modülüne Güç Verme, sayfa 29. 
Eklenen modül mevcut modüllerden farklı SoC seviyesine sahip olabilir, bu 
normaldir ve birkaç şarj/deşarj döngüsünden sonra dengelenecektir. 
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LED Göstergeleri 
Aşağıdaki bölümde SolarEdge Home Batarya 48V'unn LED davranışı açıklanmaktadır. 

 

Mod Davranış 

Bataryanın normal çalışması 
Çalışma LED'i AÇIK veya bir kez yanıp sönüyor 
Başka çalışma LED’i vakası YOK 

Alarm - bir alarm var, ancak 
batarya hala çalışıyor 

Çalışma LED'i 3 kez yanıp söner, Arıza KAPALI 

Koruma - batarya sınırlı 
çalışmaya sahiptir 

Çalışma LED'i 3 kez yanıp söner, Arıza AÇIK 
 

 
Batarya 
durumu 

 
Çalışma modu 

Çalışma 
LED'i 
● 

 
Arıza LED'i 
● 

Batarya Seviyesi Gösterge 
LED'i 
●●●● 

OFF Hazırda Bekleme Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı 

 
 
Normal 

Boşta 1 yanıp 
sönme 

Kapalı 
Batarya SoC seviyesini 
gösterir 

Şarj Açık Kapalı 
Batarya SoC seviyesini 
gösterir 
 

Deşarj Açık 1 yanıp 
sönme 

Batarya SoC seviyesini 
gösterir 
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Batarya 
durumu 

 
Çalışma 
modu 

Çalışm
a LED'i 
● 

 
Arıza 
LED'i 
● 

Batarya Seviyesi Gösterge LED'i 
●●●● 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alarm 

Modül aşırı 
gerilimi 

3 yanıp 
sönme 

Kapalı Açık Açık Açık Açık 

Modül 
düşük 
gerilimi 
 

3 yanıp 
sönme 

Kapalı Açık Açık Açık Kapalı 

Hücre aşırı 
gerilimi 

3 yanıp 
sönme 

Kapalı Açık Açık Kapalı Açık 

Hücre 
düşük 
gerilimi 

3 yanıp 
sönme 

Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı 

Şarj MOS 
hatası 

3 yanıp 
sönme 

Kapalı Açık Kapalı Açık Açık 

Deşarj MOS 
hatası 

3 yanıp 
sönme 

Kapalı Açık Kapalı Açık Kapalı 

Hücre aşırı 
sıcaklığı 
 

3 yanıp 
sönme 

Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık 

Hücre 
düşük 
sıcaklığı 
 

3 yanıp 
sönme 

Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı 

Şarj Aşırı 
Akımı 
 

3 yanıp 
sönme 

Kapalı Kapalı Açık Açık Açık 

Deşarj Aşırı 
Akımı 
 

3 yanıp 
sönme 

Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı 

Hücre 
örnekleme 
hatası 

3 yanıp 
sönme 

Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık 

Isıtma 
hatası 

3 yanıp 
sönme 

Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı 
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Düşük SoC 3 yanıp 
sönme 

Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık 

Sıcaklık 
sensörü 
arızası 
 

3 yanıp 
sönme 

Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı 

Batarya 
Hücresi 
arızası 
 

3 yanıp 
sönme 

Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık 

Haberleşme 
hatası 
 

3 yanıp 
sönme 

Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı 
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Batarya 
durumu 

 
Çalışma modu 

Çalışm
a LED'i 
● 

 
Arız
a 
LED'i 
● 

Batarya Seviyesi Gösterge LED'i 
●●●● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koruma 

Kısa Devre 3 yanıp 
sönme 

Açık Açık Açık Açık Açık 

Şarj 

Modül aşırı 
gerilimi 

 

3 yanıp 
sönme 

 

Açık 
 

Açık 
 

Açık 
 

Açık 
 

Kapalı 

Modül aşırı akımı 3 yanıp 
sönme 

Açık Açık Açık Kapalı Açık 

Modül aşırı 
gerilimi 

3 yanıp 
sönme 

Açık Açık Açık Kapalı Kapalı 

Modül 
düşük 
gerilimi 

 
3 yanıp 
sönme 

 
Açık 

 
Açık 

 
Kapalı 

 
Açık 

 
Açık 

Ters Polarite 3 yanıp 
sönme 

Açık Açık Kapalı Açık Kapalı 

Hücre aşırı 
gerilimi 

3 yanıp 
sönme 

Açık Açık Kapalı Kapalı Açık 

Hücre düşük 
gerilimi 

3 yanıp 
sönme 

Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı 

Hücre 
aşırı 
sıcaklığı 

Şarj/Deşarj 

 
3 yanıp 
sönme 

 
Açık 

 
Kapalı 

 
Açık 

 
Açık 

 
Açık 

Hücre 
düşük 
sıcaklığı 

Şarj/Deşarj 

 
3 yanıp 
sönme 

 
Açık 

 
Kapalı 

 
Açık 

 
Açık 

 
Kapalı 

Ortam Aşırı 
Sıcaklığı 
 

3 yanıp 
sönme 

Açık Kapalı Açık Kapalı Açık 
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Ortam Aşırı 
Sıcaklığı 
 

3 yanıp 
sönme 

Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı 

Mosfet Aşırı 
Sıcaklığı 
 

3 yanıp 
sönme 

Açık Kapalı Kapalı Açık Açık 

Rezerve 3 yanıp 
sönme 

Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı 

Rezerve 3 yanıp 
sönme 

Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık 

Batarya Kilitli 3 yanıp 
sönme 

Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı 
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Yanıp Sönme Modu Açık Kapalı 
Her 4 saniyede bir yanıp söner 0.25S 3.75S 
6 saniyede bir üç kez yanıp söner 0.5S 1.5S 
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36 Destek İletişim Bilgileri 

 

Destek İletişim Bilgileri 
SolarEdge ürünleri ile ilgili teknik sorunlarınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçin: 

https://www.solaredge.com/service/support 
İletişime geçmeden önce aşağıdaki bilgileri elinizde 

bulundurduğunuzdan emin olun: Söz konusu ürünün model ve 
seri numarası. 

SetApp mobil uygulamasında, LCD ekranda, izleme platformunda veya 
böyle bir gösterge varsa LED'lerde belirtilen hata. 
Bağlı panellerin türü ve sayısı ile dizi sayısı ve uzunluğu dahil olmak üzere 
sistem yapılandırma bilgileri. 
Tesis bağlıysa SolarEdge sunucusuna haberleşme yöntemi. ID durum 

ekranında göründüğü şekliyle ürünün yazılım sürümü. 

https://www.solaredge.com/service/support
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